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El principio de funcionamiento de torres de refrigeración se basa en el intercambio de 
energía y masa entre una corriente de agua y una de aire. Estos dispositivos pulverizan 
agua que se encuentra con una corriente de aire, y que al no estar saturado, hace que se 
evapore una pequeña parte de ésta y se enfríe el resto. A su vez, la corriente de aire 
captura pequeñas gotas de agua, que no han sufrido cambio de fase, y salen al exterior 
del equipo. La cantidad de agua arrastrada en una torre de refrigeración depende 
fundamentalmente del binomio sistema de distribución-separador de gotas. En las torres 
de refrigeración se incorporan separadores de gotas con el fin de minimizar las pérdidas 
de agua. El funcionamiento de estos separadores se basa en el cambio de dirección del 
flujo de aire cuando éste atraviesa la sección del separador. Por su parte, los sistemas de 
distribución son los encargados de distribuir el agua caliente por encima del relleno. 
Fundamentalmente se pueden clasificar en sistemas por gravedad y sistemas a presión. 
El principal objetivo de este trabajo es analizar experimentalmente el comportamiento 
térmico de una torre de refrigeración instalada en una planta piloto cuando se emplean 
sistemas de distribución de agua diferentes con distintos separadores de gotas. El trabajo 
experimental permitirá conocer la influencia que tiene el binomio separadores de gotas-
sistema de distribución en el comportamiento térmico de la torre. Para la modelización 
termodinámica se representará el parámetro Característica Termodinámica de la torre a 
través de la relación de caudales másicos L/G. 
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El uso de sistemas de climatización en edificios está cobrando, cada vez más, una 
importancia originada por la calidad de vida y los niveles de confort presentes en la 
sociedad actual. En la Directiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
16 de diciembre, relativa a la eficiencia energética de los edificios se recoge que el 
sector de la vivienda y de los servicios, compuesto en su mayoría por edificios, absorbe 
más del 40% del consumo final de energía en la Comunidad y se encuentra en fase de 
expansión, tendencia que previsiblemente hará aumentar el consumo de energía y, por 
lo tanto, las emisiones de dióxido de carbono. A la vista de esta Directiva, se comprende 
la importancia que la Unión Europea concede al ahorro energético en el sector terciario.  
El aire acondicionado participa, como responsable directo, del incremento de la 
demanda energética del sector terciario. El crecimiento de la potencia instalada para 
aplicaciones de aire acondicionado, ha causado en España un incremento del pico de 
consumo eléctrico en el periodo estival llegando a un valor similar al consumo pico 
registrado en invierno. Entre las alternativas prácticas que se pueden emplear como 
sistemas de condensación para evacuar el calor del ciclo frigorífico mencionado 
anteriormente cabe destacar aquellos que emplean el aire atmosférico como medio de 
condensación (aerorefrigeradores) y sistemas que emplean agua en recirculación para 
efectuar la misma función, entre los que destacan las torres de refrigeración. 
Como diferencia fundamental entre la condensación por agua y la condensación por 
aire, puede indicarse que la condensación por agua origina menor presión de 
condensación en el sistema de producción de frío, con lo que a igualdad del resto de 
condiciones de operación, el consumo energético y el coste de funcionamiento del 
equipo es menor. Además, asociado a la peor eficiencia energética de los sistemas 
condensados por aire se encuentra el incremento de emisiones de CO2
Las torres de refrigeración son dispositivos eficaces y económicos para evacuar calor en 
instalaciones. El principio de funcionamiento de las torres de refrigeración se basa en la 
pulverización de agua sobre una superficie a través de la que se hace circular una 
corriente de aire, que al no estar saturado, hace que se evapore una pequeña parte de 
agua y se enfríe el resto. El agua enfriada cae dentro de la bandeja de la torre y el calor 
extraído del agua se evacua con la corriente de aire descargada al exterior. Como 
resultado de este proceso, se incorporan a la corriente de aire pequeñas gotas de agua 
que serán arrastradas en parte fuera de la torre de refrigeración. A esta emisión se le 
conoce como arrastre y es independiente del agua que se evapora en la torre como 
consecuencia del proceso de transferencia de calor y masa que en ella tiene lugar. Las 
emisiones de gotas de agua de las torres de refrigeración son indeseables por diversos 
motivos, como pérdida de agua, problemas de corrosión en equipos, formación de hielo 
en las zonas cercanas a la instalación en períodos invernales o incluso degradación de 
cultivos del entorno por deposición de sales, pero principalmente porque representan la 
emisión de productos químicos y microorganismos a la atmósfera. En este sentido y sin 
lugar a dudas, las sustancias patógenas más conocidas son las múltiples especies de la 
bacteria conocida comúnmente como legionela. Estas bacterias tienden a desarrollarse 
bien en el agua presente en las torres de refrigeración dado su rango de temperaturas. De 
este modo, cualquier persona próxima a la torre puede estar expuesta al arrastre, inhalar 
aerosoles que contengan la bacteria legionela y resultar infectada con la enfermedad. 
Son numerosos los brotes de legionelosis asociados a torres de refrigeración, 
especialmente en la zona climática del sureste español (Murcia 2001, Torrevieja 2005, 
Alcoy 1991-2010). La 
 a la atmósfera. 
Figura 1 muestra algunas de las implicaciones medioambientales 
del arrastre asociadas al funcionamiento de torres de refrigeración. 
 
Figura 1: Implicaciones medioambientales del arrastre. 
 
La cantidad de agua arrastrada en una torre de refrigeración depende fundamentalmente 
del binomio sistema de distribución-separador de gotas. En torres de refrigeración se 
incorporan unos deflectores denominados separadores de gotas con el fin de minimizar 
las pérdidas de agua. El funcionamiento de estos separadores se basa en el cambio de 
dirección del flujo de aire cuando este atraviesa la sección del separador (impacto 
inercial). De este modo, la mayoría de las gotas de agua que incorpora el flujo de aire 
son retenidas y devueltas al interior de la torre. Por su parte, los sistemas de distribución 
son los encargados de distribuir el agua caliente por encima del relleno. 
Fundamentalmente se pueden clasificar en sistemas por gravedad y sistemas a presión. 
En los sistemas por gravedad la distribución se realiza bombeando el agua a unas balsas 
abiertas que sirven de aporte a las toberas rociadoras o bien trabajan mediante rebose en 
un canal de distribución. En los sistemas a presión el agua se conduce por el interior de 
tuberías hasta las boquillas de pulverización. Como consecuencia del mayor nivel de 
presión al que trabajan las boquillas de pulverización en el caso de distribución a 
presión consiguen un menor diámetro en las gotas generadas.  
No obstante, además de afectar a la generación de arrastre, los componentes de torres de 
refrigeración (sistemas de distribución y separadores de gotas en concreto) tienen 
influencia sobre los procesos de transferencia de calor y masa que tienen lugar en una 
torre de refrigeración. En este sentido, la eficiencia térmica de la torre de refrigeración 
depende fundamentalmente del relleno, el cual está diseñado, bien para la creación de 
láminas de agua, bien para la formación de pequeñas gotas con objeto de aumentar el 
tiempo y la superficie de intercambio para favorecer la evaporación de una mayor 
cantidad de agua. No obstante el sistema de distribución y el separador de gotas también 
juegan un papel importante en la cantidad de calor evacuada por la torre de 
refrigeración. El primero se encarga de exponer el agua a la corriente de aire. En 
función de cómo se realice dicha distribución habrá una cantidad de superficie expuesta 
para el intercambio de calor u otra. Por su parte, la presencia de un separador de gotas 
reduce el flujo másico de aire que atraviesa la torre, disminuyendo así su capacidad de 
enfriamiento. Este efecto puede ser muy perjudicial en torres de refrigeración de tiro 
natural puesto que a través de ellas únicamente pasa el flujo producido por la diferencia 
de densidades entre la entrada y la salida de la torre. En torres de refrigeración de tiro 
mecánico, la reducción de la capacidad de la torre causada por la pérdida de presión 
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adicional introducida por el separador puede compensarse con un aumento en el 
consumo del ventilador. 
Existen en la literatura ciéntifica diversos trabajos que aboradan el estudio de la 
influencia de componentes de torres de refrigeración en el comportamiento térmico de 
las mismas. En lo relativo al relleno, Thomas y Houston (1959) y Lowe y Christie 
(1962) obtuvieron correlaciones para los coeficientes de transferencia de calor y masa 
con los flujos másicos de agua y aire como variables independientes en torres de 
refrigeración con distintos tipos de relleno. Kelly y Swenson (1956) estudiaron la 
transferencia de calor y la pérdida de presión para una torre de refrigeración equipada 
con rellenos de salpicadura. Muestran los resultados en función de la relación entre los 
flujos másicos de agua y aire, y concluyeron que factores adicionales a tener en cuenta 
eran la altura del relleno, su geometría y la temperatura de entrada del agua. Goshayshi 
y Missenden (2000) estudiaron el coeficiente de transferencia de masa y la pérdida de 
presión para rellenos lisos y rugosos en torres de refrigeración atmosféricas.  
Diversos autores han desarrollado correlaciones para los coeficientes de transferencia de 
calor y masa en función del cociente entre flujo másico de agua y flujo másico de aire: 
Bedekar et al. (1998) para una torre de refrigeración de tiro mecánico a contracorriente 
equipada con un relleno de tipo laminar, Milosavljevic y Heikkila (2001) en dos 
prototipos de torres de refrigeración con siete rellenos laminares diferentes, Gharagheizi 
et al. (2007) para dos tipos de rellenos laminares, y Lemouari et al. (2007) para una 
torre de tiro forzado con un relleno vertical en dos regímenes de funcionamiento. 
Elsarrag (2006) llevó a cabo un estudio experimental para evaluar los coeficientes de 
transferencia de calor y masa en torre de refrigeración de tiro inducido con un relleno 
cerámico. Obtiene los coeficientes de transferencia como función del cociente flujo 
másico de agua/flujo másico de aire y de un grupo adimensional basado en la diferencia 
entre las entalpías del aire y del aire saturado a la temperatura del agua, que marca el 
grado de dificultad de la transferencia de masa. 
Con respecto al separador de gotas Lucas et. al (2009) realizó trabajos donde se evalúa 
la capacidad de enfriamiento de una torre realizando ensayos con 6 tipos distintos de 
separadores de gotas y con un sistema de distribución de agua por presión. Para llevar a 
cabo el trabajo experimental se emplea un amplio rango de relaciones entre el flujo 
másico de agua y de aire. Dado que se obtienen niveles diferentes de la Característica 
Térmica de la torre con los distintos separadores para las mismas relaciones de flujo 
másico de agua y aire, se demuestra experimentalmente que la configuración física del 
separador de gotas influye en el comportamiento térmico, más allá de la reducción del 
flujo másico de aire. Este resultado se justifica a través de la superficie mojada que 
presenta el separador de gotas, que se convierte en un volumen adicional de relleno que 
contribuye al intercambio de masa y energía. Además también desarrolla correlaciones 
de las Característica Termodinámica de la torre según Ashrae, en términos del ratio 
flujo másico de agua/flujo másico de aire. 
La principal conclusión que se obtiene de la revisión bibliográfica es que se dispone de 
múltiples estudios experimentales del comportamiento térmico de torres de 
refrigeración centrados en el efecto que tiene el relleno y un trabajo basado en el efecto 
del separador de gotas. Sin embargo, no se han encontrado en la bibliografía trabajos 
experimentales relacionados con el efecto combinado que tiene el separador de gotas y 
el sistema de distribución de agua en el comportamiento térmico de la torre. En ese 
sentido, el objetivo del presente trabajo es determinar experimentalmente la influencia 






El presente análisis matemático tiene su origen en el trabajo de Mohiuddin y Kant 
(1996) Considerando una torre de refrigeración con flujo a contracorriente y asumiendo 
que no hay resistencia para la transferencia de masa en la interfase agua-aire, no hay 
evaporación y que el flujo es vertical con el agua y aire fluyendo hacia abajo y hacia 
arriba respectivamente a través de la torre, se puede resolver flujo como si el problema 
fuese unidimensional. 
Cada partícula de agua se encuentra rodeada por una capa de aire saturado a la 
temperatura del agua. El aire se calienta y se satura a su paso por la torre. La 
transferencia de calor desde el agua al aire, se realiza en parte como calor sensible, y en 
parte en forma de calor latente. Ambos procesos fueron combinados por Merkel (1938) 
en una sola ecuación: 
 dhm)hh(dVAhdtCm aw,sVDwpww ⋅=−⋅⋅⋅=⋅⋅     (1) 




























        (3) 
A pesar que el término situado a la derecha de las ecuaciones (2) y (3) contiene solo 
cantidades termodinámicas para el proceso de enfriamiento que sólo dependen de las 
condiciones de entrada y salida del aire presente en la torre, el término situado a la 
izquierda es independiente de las mismas y se determina a través de las condiciones de 
diseño de la torre hD, AV
El cociente h
 y V, y los flujos másicos de aire y agua respectivamente. 
D AV V/mw se conoce también como KaV/L o Característica Térmica de la 
torre y es el término que representa el comportamiento térmico de la torre de 
refrigeración más ampliamente aceptado. Por su parte el término hD AV V/ma
Señalar que la definición del NTU y de la Característica Térmica de la torre (CT) no es 
homogénea en la literatura intercambiando ambos términos. Por ejemplo, lo que la 
ecuación (4) define como Característica Termodinámica, en Ashrae (2004) aparece 
como NTU y otras fuentes directamente trabajan con el término KaV/L. Sin embargo, 
en este capítulo se ha tomado como referencia las definiciones comentadas 
anteriormente. 
 o KaV/G 










































         (6) 
La resolución analítica de la integral mostrada en la ecuación (2) es inviable por no 
disponer de funciones integrables para la entalpía del aire y para la entalpía del aire en 
condiciones de saturación a la temperatura del agua. Por este motivo deben buscarse 
alternativas para resolver la integral característica. Aplicando el método de integración 
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CCT       (8) 
El procedimiento para calcular la Característica Térmica de la torre usando el método de 
Tchebyshev se describe paso por paso en la Tabla 1. 
 
Temperatura del agua 
(tw
Entalpía del aire saturado 
a la temperatura del agua 
(h) s,w
Entalpía del aire (h) 
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La instalación experimental está localizada en la cubierta del edificio Torrepinet, en el 
Campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández. El elemento central de la planta 
piloto es la torre de refrigeración cuyas dimensiones son 653 x 525 x 2597 mm y sus 
condiciones nominales de funcionamiento se muestran en la Tabla 2: 
 
Potencia nominal (kW) 30 
Temperatura agua refrigeración ent-sal (ºC) 35-30 
Caudal de agua (kg·s-1 1,44 ) 
Temperatura bulbo seco/húmedo ambiente (ºC) 30/27 
Consumo eléctrico (kW) 0,43 
Tabla 2: Condiciones nominales de operación de la torre de refrigeración empleada. 
 
El relleno es de tipo panal de abeja. La carcasa es de fibra de vidrio con resina de 
poliéster. El ventilador, de tipo axial, está acoplado a un variador de frecuencia que 
modificar el gasto másico de aire que atraviesa la torre. Por su parte, el flujo másico de 
agua puede variarse mediante una válvula de equilibrado. La carga térmica se simula 
mediante resistencias eléctricas situadas en el circuito hidráulico. La Figura 2 muestra 
esquemáticamente la instalación experimental. 
 
 
Figura 2: Diagrama esquemático de la instalación experimental. 
La eficiencia térmica de la torre de refrigeración se ha estudiado experimentalmente 
para seis separadores de gotas (denotados con letras de la A a la F) y sin separador de 
gotas, y para dos sistemas de distribución diferentes (sistema por presión y sistema por 
gravedad). Ambos se muestran en la Figura 3 y Figura 4 respectivamente. 
Los separadores A, B y C corresponden a separadores de lamas construidas en fibra y 
montadas sobre un marco de material plástico resistente a las condiciones ambientales. 
Estos separadores tienen 13, 18 y 22 lamas respectivamente. El separador tipo D está 
construido de material plástico. La forma de base es un hexágono regular que se extruye 
con cuatro cambios de dirección. El separador tipo E está construido con malla plástica 
a rombos pequeños. La forma que tiene es la de una extrusión de un triángulo a lo largo 
de un eje inclinado unos 45º aproximadamente. El separador tipo F está constituido por 
la misma malla  que el E. La diferencia respecto al separador E está en que se ha divido 
en dos partes con la inclinación de la malla girada 180º a mitad de separador.  
Por su parte los sistemas de distribución empleados se diferencian que el sistema de 
distribución de agua por gravedad (SDAG en adelante) consiste en una tubería principal 
que alimenta a una balsa abierta que opera por gravedad distribuyendo en agua en forma 
de lámina, mientras que en el sistema de distribución de agua por presión (SDAP) el 
agua es conducida hacia unas boquillas rociadoras donde se generan gotas de distintos 
tamaños. 
 
Figura 3: Separadores de gotas empleados en el estudio experimental. De arriba abajo y de 
izquierda a derecha Separador A, B, C, D, E y F. 
 
  
Figura 4: Sistemas de distribución ensayados. Sistema por gravedad (izquierda) y sistema por 
presión (derecha). 
La información registrada durante los ensayos por los sensores cuyas especificaciones 
se muestran en la Tabla 3, fue monitorizada por un sistema de adquisición de datos 
Agilent 34970. 
 
Magnitud Sensor Rango Precisión 
Temperatura agua Pt 100 tipo RTD -200ºC – 600ºC 0,08ºC 
Flujo másico de agua Caudalímetro ruedas ovaladas 2 – 20 m3/h 0,4 % f.e. 
Velocidad aire salida Anemómetro de molinete 0,5 – 20 m/s 0,1 m/s±1,5% v.m. 
Temperatura aire salida Capacitivo -20ºC – 80ºC 0,3ºC 
Humedad relativa aire 
salida Capacitivo 0 – 100% ±2% 
Temperatura ambiente Pt 1000 tipo RTD -50ºC – 50ºC 0,2ºC 
Humedad relativa 
ambiente Capacitivo 0 – 100% 
3% (10-90%) /  4% 
(0-10%, 90-100%) 
Velocidad de viento Anemómetro de cazoletas 0 – 50 m/s 0,3 m/s 
Presión ambiente Estación meteorológica 794 a 1050 mbar 5 mbar 
Tabla 3: Especificaciones de los sensores de medida. 
 
Procedimiento de ensayo 
 
Se realizaron un total de nueve ensayos para cada combinación de separador de gotas 
sistema de distribución fueron realizados (126 ensayos en total). Se fijaron tres niveles 
para el caudal másico de aire (25, 37,5 y 50 Hz) y otros tres niveles para el caudal 
másico de agua (0,72 1,083 y 1,44 l/s) para cumplir con este propósito. 
Para determinar que un ensayo fuese válido, se tomó como referencia la norma UNE-
EN 13741 (2006), la cual especifica los límites a los cuales deben ajustarse las 
condiciones de un ensayo: El caudal de agua de circulación no debe variar más del 2%. 
La carga térmica no debe variar más del 5%. El salto térmico no debe variar más del 
5%. Las lecturas de temperatura del aire pueden fluctuar durante el ensayo bajo los 
siguientes límites: Valor medio de la temperatura de bulbo húmedo: 1ºC/hora. Valor 
medio de la temperatura media de bulbo seco: 3ºC/hora. La velocidad del viento no 
debe exceder los siguientes límites: Velocidad media del viento: 3.5 m/s y Velocidad 
instantánea: 7 m/s. 
RESULTADOS 
 
La Figura 5 muestra la variación experimental de la Característica Térmica de la torre 
de refrigeración con diferentes separadores de gotas y con el SDAG. La incertidumbre 
experimental máxima y media para la CT y para el L/G, calculada de acuerdo a la guía 
ISO (1993) con un nivel de confianza del 95% y usando las especificaciones de los 
sensores de la Tabla 3, es del 14,4% y del 6,6% respectivamente para la CT y del 3,7% 
y 3,3% para el L/G. Al ser el valor de la CT diferente para dos separadores y sistemas 
de distribución diferentes para un mismo valor de L/G, se corroboran las conclusiones 
obtenidas por Lucas et al. (2009) en las que la influencia de los separadores en los 
procesos de transferencia de calor y masa que tienen lugar en la torre de refrigeración. 
 
  
Figura 5: Característica Térmica frente a ratio caudales másicos agua-aire para los separadores 
ensayados con el SDAG. 
La Figura 6 muestra los resultados obtenidos por Lucas et al. (2009) incluyendo la 
correlación para cuando se ensaya sin separador de gotas, mientras que la Figura 7 
muestra las correlaciones obtenidas para los seis separadores y para cuando no hay 
separador con el SDAG. 
 
  
Figura 6: Resultados obtenidos por Lucas et al. (2009) 
incluyendo correlación obtenida cuando no hay 
separador de gotas. 
Figura 7: Correlaciones para los seis separadores de gotas 







































Comparando los resultados obtenidos con el SDAP y el SDAG se puede observar que 
para cada separador ensayado, la CT es mayor cuando el SDAP está equipado. La 
explicación otorgada a este fenómeno es el menor nivel de tamaño de gotas alcanzado 
por este sistema. Al haber más cantidad de gotas para un mismo volumen de agua, el 
área de transferencia de calor y masa (término AV
Figura 8
 de la ecuación (2)) se ve 
incrementada y por tanto se incrementa la CT. La  muestra la comparativa 
individual para algunos separadores de gotas con ambos sistemas de distribución donde 
se puede apreciar el efecto comentado anteriormente. La diferencia cuantitativa de CT 
para los distintos separadores oscila desde un máximo del 38% de media para el 
separador A hasta un 5% para el separador B. Aunque sólo se muestran algunos 
separadores de gotas, este comportamiento ha sido corroborado para todos los casos. 
 
  
Figura 8: Comparativa de los separadores de gotas C y E con los sistemas por gravedad y 
presión respectivamente. 
Una vez se ha demostrado la influencia del sistema de distribución en el 
comportamiento térmico de la torre, la atención se centra en identificar la diferencia 
existente entre los dos sistemas de distribución atendiendo a la secuencia de separadores 
en relación a su Característica Térmica. La Figura 6 muestra que para el SDAP la 
secuencia de separadores es separador de gotas A, no separador de gotas, separadores de 
gotas E y F, separador de gotas D, separador de gotas B y separador de gotas C mientras 
que para el SDAG (Figura 7) la secuencia es separadores de gotas E y F, seguidos de 
separador de gotas D, separador de gotas B, no separador de gotas, separador de gotas A 
y separador de gotas C. 
Las conclusiones obtenidas por Lucas et al. (2009) atribuyen la diferencia de 
enfriamiento entre separadores al hecho que estos se convierten en un relleno adicional 
(contribuyendo así a los procesos de transferencia de calor y masa) cuando se mojan 
debido al arrastre producido en la torre. Físicamente equivale a un aumento del término 
AV de la ecuación (2). Así, como en el separador de gotas A la cantidad de agua 
arrastrada debe ser atrapada por menos lamas, éstas se mojan más y por tanto 
contribuyen de una manera más elevada a la transferencia de calor. No obstante, como 
para el SDAG esta explicación no justifica el comportamiento de los separadores, hay 










 depende principalmente de la velocidad del aire, de modo que éste y por lo tanto la 
CT (ecuación (4)), será diferente en función del patrón de flujo impuesto por el 
separador de gotas. La secuencia de separadores atendiendo al patrón de flujo teórico 
menos alterado por los mismos es la siguiente: No separador de gotas y separadores E y 
F (el primero no perturba el flujo y lo siguientes están hechos de malla de alambre), 









C (debido a su forma 2D y al creciente número de lamas). Entonces se puede decir que 
cuando menos alterado se encuentra el patrón de flujo en la torre, mayor será el 
coeficiente de transferencia de masa hD
Figura 7
 (véase la comparación entre el separador de 
gotas C (flujo más alterado) y no separador de gotas (menos alterado)) y por tanto la 
Característica Térmica. Así, echando un vistazo a los resultados obtenidos, se puede 
concluir que el primer efecto es predominante para las pruebas con SDAP debido al 
mayor nivel de arrastre existente, mientras que el segundo lo es para el SDAG ya que en 
este el agua se distribuye en forma de lámina que impide la formación de gotas 
susceptibles de ser arrastradas. Superponiendo ambos efectos (secuencia de patrones de 
flujo listada anteriormente y la secuencia de separadores atendiendo a cómo se mojan y 
por tanto cuánto contribuyen a la transferencia de calor) se justifican los resultados 




Este estudio ha permitido comprobar experimentalmente la influencia que tienen los 
elementos constructivos de torres de refrigeración en el comportamiento térmico de las 
mismas. Los experimentos se han realizado en una torre de refrigeración de tiro forzado 
cuando ésta se encuentra equipada con diferentes sistemas de distribución y separadores 
de gotas. Las conclusiones obtenidas se pueden resumir de la siguiente manera: 
Se ha evaluado mediante el cálculo experimental de la CT que la configuración física de 
la distribución del agua en la torre por el sistema de distribución de agua influye en el 
comportamiento térmico de la torre. La CT aumenta cuando el tamaño de las gotas 
distribuidas por el sistema de distribución es menor (aumento del término AV
La diferencia en enfriamiento de la torre para dos sistemas de distribución diferentes y 
un único separador de gotas ha sido atribuida fundamentalmente a dos factores. Por un 
lado el hecho que los separadores se mojen debido al arrastre hace que éstos 
contribuyan a los procesos de calor y masa que tienen lugar en el interior de la torre 
convirtiéndose así en una especie de relleno adicional (aumento del término A
). 
V). Por 
otro lado la variación del coeficiente de transferencia de masa hD
Las correlaciones obtenidas han sido validadas en términos de la temperatura 
experimental de salida y carga térmica obteniéndose unos valores medios de diferencia 
del 3,5% para la temperatura y de un 10% para la carga. 
 afecta a la 
Característica Térmica en función del patrón del flujo existente en el interior de la torre. 
Así, cuando el flujo se encuentra menos alterado, la CT aumenta y viceversa. El primer 
efecto es predominante cuando el SDAP se encuentra equipado debido al menos nivel 
de tamaños de gotas generados por el mismo y en consecuencia el mayor nivel de 
arrastre existente. El segundo efecto predomina los casos cuando el SDAG se encuentra 
equipado ya que en este caso la configuración del agua distribuida sobre el relleno es en 
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